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1.   Wstêp 

 
1.1.   Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 

Specyfikacja techniczna S-B-W 00.00. � Wymagania Ogólne, odnosi siê do wymagañ wspólnych dla 

wszystkich wymagañ technicznych dotycz¹cych wykonania i odbioru robót, które zostan¹ wykonane w 

ramach � Budowy sieci wodoci¹gowej z przyù¹czami : Weùna � Jaracz � Ro¿nowice  gm.Rogoêno. 
   

1.2.   Zakres stosowania ST  

 
Jako czê�ã dokumentów przetargowych i Umowy, Specyfikacje Techniczne nale¿y odczytywaã i 

stosowaã przy zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych w p.1.1. 
 

1.3.   Zakres robót objêtych ST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj¹ roboty pomiarowe, roboty ziemne oraz  
wykonanie sieci wodociagowej z przyù¹czami. 

 
1.4.   Okre�lenia podstawowe  

  
U¿yte w ST i wymienione poni¿ej okre�lenia nale¿y rozumieã w ka¿dym przypadku  nastêpuj¹co : 

 
1.4.1. Sieã wodoci¹gowa � przewody wodoci¹gowe wraz z uzbrojeniem i urz¹dzeniami, którymi       
          dostarczana jest woda. 
 

       1.4.2. Przyù¹cze wodoci¹gowe � odcinek przewodu ù¹cz¹cego sieã wodoci¹gow¹ z wenêtrzn¹  
                 instalacj¹ wodoci¹gow¹ nieruchomo�ci odbiorcy wraz z zaworem za wodomierzem gùównym. 
 

1.4.3. Droga � wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu    
          pieszych wraz z wszelkimi urz¹dzeniami technicznymi zwi¹zanymi z prowadzeniem i  
          zabezpieczeniem ruchu. 
 
1.4.4. Jezdnia � czê�ã drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

 
1.4.5. Dziennik Budowy � okre�la Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. 
          ( Dz.U. nr 108, poz. 953). 
 
1.4.6. Kierownik budowy � osoba wyznaczona przez Wykonawcê, upowa¿niona do kierowania  
          robotami i do wystêpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 
 
1.4.7. Materiaùy � wszelkie tworzywa niezbêdne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacj¹  
          Projektow¹  i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. 
 
1.4.8. Odpowiednia ( bliska ) zgodno�ã � zgodno�ã wykonywanych robót z dopuszczonymi  
          tolerancjami , a je�li przedziaù tolerancji nie zostaù okre�lony � z przeciêtnymi tolerancjami  
          przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 
1.4.9. Pobocze � czê�ã korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania siê pojazdów,  
          umieszczenia urz¹dzeñ bezpieczeñstwa ruchu. 
 
1.4.10. Podùo¿e � grunt rodzimy lub nasypowy, le¿¹cy pod rurociagiem, fundamentem lub  
          nawierzchni¹. 
 
1.4.11. Polecenie Inspektora � wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora,  
          w formie pisemnej, dotycz¹ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi¹zanych z  
          prowadzeniem  budowy. 
 
 
1.4.12. Projektant � uprawniona osoba prawna lub fizyczna bêd¹ca autorem Dokumentacji  
            Projektowej. 

 
1.4.13. Rysunki � czê�ã Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacjê, charakterystykê  
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            i wymiary obiektu bêd¹cego przedmiotem robót. 
 
1.4.14. Przedmiar robót � wykaz robót podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem   
            ich ilo�ci. 

 
1.4.15. Przeszkoda sztuczna � dzieùo ludzkie, stanowi¹ce utrudnienie w realizacji zadania  
            budowlanego, na przykùad droga, ruroci¹g itp. 
 
1.4.16. Nawierzchnia �warstwa lub zespóù warstw sùu¿¹cych do przejmowania i rozkùadania  
            obci¹¿eñ od ruchu na podùo¿e gruntowe i zapewniaj¹cych dogodne warunki dla ruchu. 

 
1.4.17. Plan bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia � okre�la rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury  
            z dnia 27 sierpnia 2002 r. ( Dz. U. Nr 151, poz. 1256 ). 
 
1.4.18. Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych � sposób zapobiegania  
            zagro¿eniom wi¹zanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postêpowania  
            w przypadku wyst¹pienia tych zagro¿eñ. 

 
1.5.    Ogólne wymagania dotycz¹ce robót. 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za zgodno�ã z Dokumentacj¹ 

Projektow¹, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 

 
Zamawiaj¹cy w terminie okre�lonym w warunkach Umowy przeka¿e Wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, dwa 
egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na 
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno�ã za ochronê przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru koñcowego robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 

odtworzy lub utrwali na wùasny koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa  

 
Dokumentacja projektowa zawiera ni¿ej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty: 
1. Opis techniczny 
2. Rysunki 
3. Przedmiar robót 

                Je¿eli w trakcie wykonywania robót oka¿e siê koniecznym uzupeùnienie Dokumentacji   Projektowej 
przekazanej przez Zamawiaj¹cego, Wykonawca sporz¹dzi brakuj¹ce rysunki i ST na wùasny koszt w 

4 egzemplarzach i przedùo¿y je Inspektorowi do zatwierdzenia. 
 
     1.5.3.   Zgodno�ã robót z Dokumentacj¹ Projektow¹ i ST. 

 
                Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inspektora Wykonawcy stanowi¹ czê�ã Umowy, a wymagania wyszczególnione w choãby jednym z 

nich s¹ obowi¹zuj¹ce dla Wykonawcy tak jakby byùy w caùej dokumentacji. 
 
                W przypadku rozbie¿no�ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi¹zuje nastêpuj¹ca 

kolejno�ã ich wa¿no�ci : 
                1. Specyfikacje Techniczne, 
                2. Dokumentacja Projektowa. 
                Wykonawca nie mo¿e wykorzystywaã bùêdów lub uproszczeñ w dokumentach przetargowych i 

Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomiã Inspektora, który dokona odpowiednich 

zmian lub poprawek. W przypadku rozbie¿no�ci opis wymiarów wa¿niejszy jest od odczytu ze skali 

rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaùy bêd¹ zgodne z Dokumentacj¹ 

Projektow¹ i ST. Dane okre�lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bêd¹ uwa¿ane za warto�ci 

docelowe, od których dopuszczalne s¹ odchylenia w ramach okre�lonego przedziaùu tolerancji. 

Cechy materiaùów i elementów budowli musz¹ byã jednorodne i wykazywaã blisk¹ zgodno�ã z 

okre�lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog¹ przekraczaã dopuszczalnego przedziaùu 

telerancji. W przypadku, gdy materiaùy lub roboty nie bêd¹ w peùni zgodne z Dokumentacj¹ 
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Projektow¹ lub ST, i wpùynie to na niezadowalaj¹c¹ jako�ã elementu budowli, to takie materiaùy bêd¹ 

niezwùocznie zast¹pione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
                               
     1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy. 

    
                Wykonawca jest zobowi¹zany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie 

trwania realizacji Umowy a¿ do zakoñczenia i odbioru koñcowego robót. Przed przyst¹piniem do 

robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarz¹dem 

drogi i organem zarz¹dzaj¹cym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie 

trwania budowy. W zale¿no�ci od potrzeb i postêpu robót projekt organizacji ruchu powinien byã 

aktualizowany przez Wykonawcê na bie¿¹co. 
                W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bêdzie obsùugiwaù wszystkie 

tymczasowe urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce takie jak : zapory, �wiatùa ostrzegawcze, sygnaùy itp. 

zapewniaj¹c w ten sposób bezpieczeñstwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni staùe warunki 
widoczno�ci w dzieñ i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze wzglêdów 

bezpieczeñstwa. 
                Wszystkie znaki, zapory i inne urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce bêd¹ akceptowane przez Inspektora. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrêbnej zapùacie i przyjmuje siê, ¿e jest wù¹czony 

w Cenê Umowy. 
 
     1.5.5. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót. 

 
                Wykonwca ma obowiazek znaã i stosowaã w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz¹ce 

ochrony �rodowiska naturalnego. 
                W okresie trwania budowy i wykañczania robót Wykonawca bêdzie : 
                a/ utrzymywaã teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj¹cej, 
                b/ podejmowaã wszelkie uzasadnione kroki maj¹ce na celu stosowanie siê do przepisów i norm 

dotycz¹cych ochrony �rodowiska na terenie i wokóù terenu budowy oraz bêdzie unikaã uszkodzeñ 

lub uci¹¿liwo�ci dla osób lub wùasno�ci spoùecznej i innych, a wynikaj¹cych ze ska¿enia , haùasu 

lub innych przyczyn powstaùych w nastêpstwie jego sposobu dziaùania. 
            
     1.5.6. Ochrona przeciwpo¿arowa. 

 
                Wykonawca bêdzie przestrzegaã przepisów ochrony przeciwpo¿arowej. Wykonawca bêdzie 

utrzymywaã sprawny sprzêt przeciwpo¿arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w 

pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaùy ùatwopalne bêd¹ skùadowane 

w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostêpem osób trzecich. 
                Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po¿arem wywoùanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
     1.5.7. Materiaùy szkodliwe dla otoczenia. 

 
   Materiaùy, które w sposób trwaùy s¹ szkodliwe dla otoczenia, nie bêd¹ dopuszczone do u¿ycia.     

               Nie dopuszcza siê u¿ycia materiaùów wywoùuj¹cych szkodliwe promieniowanie o stê¿eniu wiêkszym 

od dopuszczalnego. 
                Wszelkie materiaùy odpadowe u¿yte do robót bêd¹ miaùy �wiadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnion¹ jednostkê, jednoznacznie okre�laj¹ce brak szkodliwego oddziaùywania tych   
               materiaùów na �rodowisko. 
               Materiaùy, które s¹ szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakoñczeniu robót ich 

szkodliwo�ã zanika ( np. materiaùy pylaste ) mog¹ byã u¿yte pod warunkiem przestrzegania  wy 

magañ technologicznych wbudowania. Je¿eli wymagaj¹ tego odpowiednie przepisy zamawiaj¹cy 

powinien otrzymaã zgodê na u¿ycie tych materiaùów od wùa�ciwych  organów administracji 
pañstwowej. 

 
     1.5.8. Ochrona wùasno�ci publicznej i prywatnej. 

 
Wykonawca odpowiada za ochronê instalacji na powierzchni ziemi i za urz¹dzenia podziemne, takie 

jak ruroci¹gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wùadz bêd¹cych wùa�cicielami tych urz¹dzeñ 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj¹cego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni wùa�ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urz¹dzeñ w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowi¹zany jest umie�ciã w swoim 
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harmonogramie rezerwê czasow¹ dla wszelkiego rodzaju robót, które maj¹ byã wykonane w zakresie 

przeùo¿enia instalacji i urz¹dzeñ podziemnych na terenie budowy i powiadomiã Inspektora i wùadze 

lokalne o zamiarze rozpoczêcia robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwùocznie powiadomi 

Inspektora i zainteresowane wùadze oraz bêdzie z nimi wspóùpracowaù dostarczaj¹c wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bêdzie odpowiadaã za wszelkie 

spowodowane przez jego dziaùania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz¹dzeñ 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj¹cego. 
 

     1.5.9. Ograniczenie obci¹¿eñ osi pojazdów. 

 
                Wykonawca stosowaã siê bêdzie do ustawowych ograniczeñ obci¹¿enia na o� przy transporcie 

materiaùów i wyposa¿enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbêdne zezwolenia od wùadz co 

do przewozu nietypowych wagowo ùadunków i w sposób ci¹gùy bêdzie o ka¿dym takim przewozie 

powiadamiaù Inspektora. Pojazdy i ùadunki powoduj¹ce nadmierne obci¹¿enie osiowe nie bêd¹ 

dopuszczone na �wie¿o ukoñczony fragment budowy w obrêbie terenu budowy i Wykonawca bêdzie 

odpowiadaù za naprawê wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora. 

 
     1.5.10. Bezpieczeñstwo i higiena pracy. 

 
                Podczas realizacji robót Wykonawca bêdzie przestrzegaã przepisów dotycz¹cych bezpieczeñstwa i 

higieny pracy. 
                W szczególno�ci Wykonawca ma obowi¹zek zadbaã, aby personel nie wykonywaù pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie speùniaj¹cych odpowiednich 

wymagañ sanitarnych. 
                Wykonawca zapewni i bêdzie utrzymywaù wszelkie urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce, socjalne oraz sprzêt 

i odpowiedni¹ odzie¿ dla ochrony ¿ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeñstwa publicznego. 
                Wykonawca przed przyst¹pieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowi¹zany opracowaã 

instrukcjê bezpiecznego ich wykonywania ( IBWRB ) i zaznajomiã z ni¹ pracowników w zakresie 

wykonywanych przez nich robót. 
Dla robót budowlanych stwarzaj¹cych zagro¿enie bezpieczeñstwa i zdrowia ludzi, Kierownik budowy 

jest obowi¹zany sporz¹dziã lub zapewniã sporz¹dzenie planu bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia ( 

Plan bioz ).  
                Uznaje siê, ¿e wszelkie koszty zwi¹zane z wypeùnieniem wymagañ bezpieczeñstwa okre�lonych 

powy¿ej s¹ uwzglêdnione w Cenie Umowy. 
 
     1.5.11. Ochrona robót. 

 
                Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za ochronê robót i za wszelkie materiaùy i urz¹dzenia  u¿ywane 

do robót od daty rozpoczêcia do daty wydania potwierdzenia zakoñczenia robót przez Inspektora 

oraz bêdzie utrzymywaã roboty do czasu koñcowego odbioru.  
                Utrzymywanie powinno byã prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy byùy w 

zadowalaj¹cym stanie przez caùy czas, do momentu odbioru koñcowego. 
                Inspektor mo¿e wstrzymaã roboty, je�li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w 

tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocz¹ã roboty utrzymaniowe nie póêniej ni¿ w 

24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
 
 
     1.5.12. Stosowanie siê do prawa i innych przepisów. 

 
                Wykonawca jest zobowi¹zany znaã wszystkie przepisy wydane przez wùadze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które s¹ w jakikolwiek sposób zwi¹zane z robotami i bêdzie  w peùni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
                Wykonawca bêdzie przestrzegaã praw patentowych i bêdzie w peùni odpowiedzialny za wypeùnienie 

wszelkich wymagañ prawnych odno�nie wykorzystania opatentowanych urz¹dzeñ lub metod i w 

sposób ci¹gùy bêdzie informowaã Inspektora o swoich dziaùaniach, przedstawiaj¹c kopie zezwoleñ i 

inne odno�ne dokumenty. 
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     2.         Materiaùy 

 

     2.1.      �ródùa uzyskania materiaùów. 

 
                Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiaùów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegóùowe informacje dotycz¹ce 

proponowanego êródùa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiaùów i odpowiednie 

certyfikaty lub deklaracje zgodno�ci oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. 
                Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiaùów z danego êródùa nie oznacza automatycznie, ¿e 

wszelkie materiaùy z danego êródùa uzyskaj¹ zatwierdzenie. 
                Wykonawca zobowi¹zany jest do prowadzenia badañ materiaùów w celu udokumentowania, ¿e 

materiaùy uzyskane z dopuszczonego êródùa w sposób ci¹gùy speùniaj¹ wymagania Specyfikacji 

Technicznych w czasie postêpu robót. 
 
     2.2.      Pozyskiwanie materiaùów miejscowych. 

 

                Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleñ od wùa�cicieli i odno�nych wùadz na pozyskanie 
materiaùów z jakichkolwiek êródeù miejscowych wù¹czaj¹c w to êródùa wskazane przez 

Zamawiaj¹cego i jest zobowi¹zany dostarczyã Inspektorowi wymagane dokumenty przed 

rozpoczêciem eksploatacji êródùa. 
                Wykonawca przedstawi dokumentacjê zawieraj¹c¹ raporty z badañ terenowych i laboratoryjnych  

oraz proponowan¹ przez siebie metodê wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
                Inspektorowi. 
                Wykonawca ponosi odpowiedzialno�ã za speùnienie wymagañ ilo�ciowych i jako�ciowych materiaùów 

z jakiegokolwiek êródùa. 
                Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym : opùaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek inne 

koszty zwi¹zane z dostarczeniem materiaùów do robót. 
                Wszystkie odpowiednie materiaùy pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w Umowie bêd¹ wykorzystane do robót lub odwiezione na odkùad odpowiednio do 

wymagañ  Umowy lub wskazañ Inspektora. 
                Z wyj¹tkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bêdzie prowadziã ¿adnych 

wykopów w obrêbie terenu budowy poza tymi, które zostaùy wyszczególnione w Umowie. 
                Eksploatacja êródeù materiaùów bêdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi¹zuj¹cymi  

na danym obszarze. 
 

2.3.       Materiaùy nie odpowiadaj¹ce wymaganiom Specyfikacji Technicznych. 

 
               Materiaùy nie odpowiadaj¹ce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostan¹ przez Wykonawcê 

wywiezione z terenu budowy, b¹dê zùo¿one w miejscu wskazanym przez Inspektora. Je¿eli Inspektor 
zezwoli Wykonawcy na u¿ycie tych materiaùów do innych robót, ni¿ te do których zostaùy zakupione, 

to koszt tych materiaùów zostanie przewarto�ciowany przez Inspektora. 
                Ka¿dy rodzaj robót, w którym znajduj¹ siê nie zbadane i nie zaakceptowane materiaùy, Wykonawca 

wykonuje na wùasne ryzyko, licz¹c siê z jego nie przyjêciem i niezapùaceniem.    
 
 

2.4.       Przechowywanie i skùadowanie materiaùów. 

 
            Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skùadowane materiaùy, do czasu gdy bêd¹ one potrzebne do 

robót, byùy zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaùy swoj¹ jako�ã i wùa�ciwo�ã do robót i 

byùy dostêpne do kontroli przez Inspektora. 
Miejsca czasowego skùadowania bêd¹ zlokalizowane w obrêbie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcê. 

 
2.5.       Wariantowe stosowanie materiaùów. 

 
            Je�li Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj¹ mo¿liwo�ã wariantowego zastosowania rodzaju 

materiaùu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co 
najmniej 2 tygodnie przed u¿yciem materiaùu, albo w okresie dùu¿szym, je�li bêdzie to wymagane dla 

badañ prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaùu nie mo¿e byã 

zmieniany bez zgody Inspektora. 
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     3.         Sprzêt. 

 
                Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania jedynie takiego sprzêtu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpùywu na jako�ã wykonywanych robót. Sprzêt u¿ywany do robót powinien byã 

zgodny z ofert¹ Wykonawcy i powinien odpowiadaã pod wzglêdem typów i ilo�ci wskazaniom 

zawartym w ST, PZJ lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora. W 

przypadku braku ustaleñ w wy¿ej wymienionych dokumentach sprzêt powinien byã uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inspektora. 
                Liczba i wydajno�ã sprzêtu bêdzie gwarantowaã przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

okre�lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym 

Umow¹. 
                Sprzêt bêd¹cy wùasno�ci¹ Wykonawcy lub wynajêty do wykonania robót ma byã utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowo�ci do pracy. Bêdzie on zgodny z normami ochrony �rodowiska i przepisami 

dotycz¹cymi jego u¿ytkowania. 
                Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzaj¹cych dopuszczenie sprzêtu do 

u¿ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
                Je¿eli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj¹ mo¿liwo�ã wariantowego u¿ycia sprzêtu przy  

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptacjê przed u¿yciem sprzêtu. Wybrany sprzêt, po akceptacji Inspektora, nie mo¿e byã póêniej 

zmieniany bez jego zgody. 
                Jakikolwiek sprzêt, maszyny, urz¹dzenia i narzêdzia nie gwarantuj¹ce zachowania jako�ci i 

warunków wyszczególnionych w Umowie, zostan¹ przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót.  
 
     4.         Transport. 

 

                Wykonawca jest zobowi¹zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpùyn¹ 

niekorzystnie na jako�ã wykonywanych robót i wùa�ciwo�ci przewo¿onych materiaùów. 
                Liczba �rodków transportu bêdzie zapewniaã prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umow¹. 
                Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bêd¹ speùniaã wymagania dotycz¹ce przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci¹¿eñ na osie i innych parametrów technicznych. 
                Wykonawca bêdzie utrzymywaã w czysto�ci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na  

wùasny koszt. 
 
 
     5.        Wykonanie robót. 

 

     5.1.      Ogólne zasady wykonywania robót. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za jako�ã 

zastosowanych materiaùów i wykonywanych robót, za ich zgodno�ã z Dokumentacj¹ Projektow¹, 

wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�ã za dokùadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich 

elementów robót zgodnie z Dokumentacj¹ Projektow¹ lub przekazanymi na pi�mie instrukcjami 
Inspektora. 
Wykonawca na wùasny koszt skoryguje wszelkie pomyùki i bùêdy w czasie trwania robót je�li 

wymagaã bêdzie tego Inspektor. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko�ci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialno�ci za ich dokùadno�ã. 
Decyzje Inspektora dotycz¹ce akceptacji lub odrzucenia materiaùów i elementów robót bêd¹ oparte 

na wymaganiach sformuùowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzglêdni wyniki badañ materiaùów i robót, rozrzuty normalnie 

wystêpuj¹ce przy produkcji i przy badaniach materiaùów, do�wiadczenia z przeszùo�ci, wyniki badañ 

naukowych oraz inne czynniki wpùywaj¹ce na rozwa¿an¹ kwestiê. 
Polecenia Inspektora bêd¹ wykonywane nie póêniej ni¿ w czasie przez niego wyznaczonym po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcê, pod groêb¹ zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego 

tytuùu ponosi Wykonawca. 
 
     6.     Kontrola jako�ci robót. 

 

6.1. Program zapewnienia jako�ci ( PZJ ). 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�ã robót i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegóùy 

swojego programu zapewnienia jako�ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 

robót, mo¿liwo�ci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantuj¹ce wykonanie robót zgodnie z 

Dokumentacj¹ Projektow¹, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora. 
 
Program zapewnienia jako�ci zawieraã bêdzie : 
a/ czê�ã ogóln¹ opisuj¹c¹ : 
     -organizacjê wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
     -organizacjê ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
     -BHP, 
     -wykaz zespoùów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

        -wykaz osób odpowiedzialnych za jako�ã i terminowo�ã wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
     -sposób i procedurê proponowanej kontroli i sterowania jako�ci¹ wykonywanych robót. 
b/ czê�ã szczegóùow¹ opisuj¹c¹ dla ka¿dego asortymentu robót : 
     - wykaz maszyn i urz¹dzeñ stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, 
     - rodzaje i ilo�ã �rodków transportu wraz z metodami zaùadunku i rozùadunku, 
     - metodê magazynowania materiaùów, 

-sposób zabezpieczenia i ochrony ùadunków przed utrat¹ ich wùa�ciwo�ci w czasie transportu, 
- sposób i procedurê badañ prowadzonych podczas dostaw materiaùów, 
-sposób i procedurê badañ prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów  

robót, 
-sposób postêpowania z materiaùami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadaj¹ wymaganiom. 

 
6.2.  Zasady kontroli jako�ci robót. 

         
Celem kontroli robót bêdzie osi¹gniêcie zaùo¿onej jako�ci robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za peùn¹ kontrolê robót i jako�ã materiaùów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, wù¹czaj¹c personel, sprzêt, zaopatrzenie i wszystkie urz¹dzenia 

niezbêdne do pobierania próbek i badañ materiaùów oraz robót. 
 
             Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jako�ci Inspektor mo¿e ¿¹daã od Wykonawcy     

przeprowadzenia badañ w celu zademonstrowania, ¿e poziom ich wykonywania jest zadowalaj¹cy. 
       Wykonawca bêdzie przeprowadzaã pomiary i badania materiaùów oraz robót z czêstotliwo�ci¹ 

zapewniaj¹c¹ stwierdzenie, ¿e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badañ i ich czêstotliwo�ci s¹ okre�lone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaùy one tam okre�lone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewniã wykonanie robót zgodnie z warunkami Umowy. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi �wiadectwa, ¿e wszystkie stosowane urz¹dzenia i sprzêt 

badawczy posiadaj¹ wa¿n¹ legalizacjê, zostaùy prawidùowo wykalibrowane i odpowiadaj¹ wymaganiom 

norm okre�laj¹cych procedury badañ. 
Wszystkie koszty zwi¹zane z organizowaniem i prowadzeniem badañ materiaùów ponosi Wykonawca. 

 
     6.3.  Pobieranie próbek. 

 
Próbki bêd¹ pobierane losowo. Zaleca siê stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, ¿e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog¹ byã z jednakowym 

prawdopodobieñstwem wytypowane do badañ. 
Inspektor bêdzie miaù zapewnion¹ mo¿liwo�ã udziaùu w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Wykonawca bêdzie przeprowadzaã dodatkowe badania tych materiaùów, które 

budz¹ w¹tpliwo�ci co do jako�ci, o ile kwestionowane materiaùy nie zostan¹ przez Wykonawcê 

usuniête lub ulepszone z wùasnej woli. Koszty tych dodatkowych badañ pokrywa Wykonawca tylko w 

przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj¹cy. 
 
     6.4. Badania i pomiary.  

 
Wszystkie badania i pomiary bêd¹ przeprowadzone zgodnie a wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmuj¹ jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaã mo¿na polskie wytyczne, 

albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. 
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Przed przyst¹pieniem do pomiarów lub badañ Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi�mie 

ich wyniki do akceptacji Inspektorowi. 
 
     6.5. Raporty z badañ. 

 
Wykonawca bêdzie przekazywaã Inspektorowi kopie z wynikami badañ jak najszybciej, nie póêniej 

jednak ni¿ w terminie okre�lonym w programie zapewnienia jako�ci. 
Wyniki badañ ( kopie ) bêd¹ przekazywane Inspektorowi na formularzach wedùug dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
     6.6. Badania prowadzone przez Inspektora. 

 
Dla celów kontroli jako�ci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania wszystkich materiaùów. 
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcê, bêdzie 

oceniaã zgodno�ã materiaùów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badañ i dokumentów 

dostarczonych przez Wykonawcê. 
Inspektor mo¿e pobieraã próbki materiaùów i prowadziã badania niezale¿nie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Je¿eli wyniki tych badañ wyka¿¹, ¿e raporty Wykonawcy s¹ nie wiarygodne, to Inspektor poleci 

Wykonawcy lub zleci niezale¿nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badañ, albo oprze siê wyù¹cznie na wùasnych badaniach przy ocenie zgodno�ci materiaùów i robót z 

Dokumentacj¹ Projektow¹ i ST. W takim przypadku caùkowite koszty badañ i pobierania próbek 

poniesione zostan¹ przez Wykonawcê. 
 
 
     6.7. Atesty jako�ci materiaùów i urz¹dzeñ. 

 
Wszystkie elementy sieci wodoci¹gowej, które maj¹ bezpo�redni kontakt z wod¹ przeznaczon¹ do 

celów konsumpcyjnych powinny mieã �wiadectwo Pañstwowego Zakùadu Higieny. 
Przed wykonaniem badañ jako�ci materiaùów przez Wykonawcê, Inspektor mo¿e dopu�ciã do u¿ycia 

materiaùy posiadaj¹ce atest producenta stwierdzaj¹cy ich peùn¹ zgodno�ã z warunkami podanymi w 
ST. 
W przypadku materiaùów, dla których atesty s¹ wymagane przez ST, ka¿da partia dostarczona do 

robót bêdzie posiadaã atest. 
Produkty przemysùowe bêd¹ posiadaã atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badañ. Kopie wyników tych badañ bêd¹ dostarczone przez 

Wykonawcê Inspektorowi. 
Materiaùy posiadaj¹ce atesty lub urz¹dzenia � wa¿ne legitymacje mog¹ byã badane w dowolnym 

czasie. Je¿eli zostanie stwierdzona niezgodno�ã ich wùa�ciwo�ci z ST to takie materiaùy i/lub 
urz¹dzenia zostan¹ odrzucone. 

 
     6.8. Dokumenty budowy. 

 

     6.8.1. Dziennik Budowy. 

 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi¹zuj¹cym Zamawiaj¹cego i 

Wykonawcê w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakoñczenia budowy. 
Odpowiedzialno�ã za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami spoczywa 

na Kierowniku Budowy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy bêd¹ dokonywane na bie¿¹co i bêd¹ dotyczyã przebiegu robót, stanu 

bezpieczeñstwa  ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Ka¿dy zapis w dzienniku Budowy bêdzie opatrzony dat¹ jego wykonania, podpisem osoby, która 

dokonaùa zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sùu¿bowego. Zapisy bêd¹ 

czytelne, dokonywane trwaù¹ technik¹, w porz¹dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden po drugim, 

bez przerw. 
Wszystkie zaù¹czone do Dziennika Budowy protokoùy i inne dokumenty bêd¹ jasno ponumerowane, 

podpisane i opatrzone dat¹ przez Wykonawcê i Inspektora. 
Do Dziennika Budowy nale¿y wpisywaã w szczególno�ci : 
- datê przekazania Wykonawcy placu budowy, 
- datê przekazania przez Zamawiaj¹cego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jako�ci i harmonogramów robót, 



        Specyfikacja Techniczna  �  Wymagania Ogólne 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Budowa sieci wodoci¹gowej z przyù¹czami  :  WE£NA � JARACZ � ROÝNOWICE  gm. Rogoêno 

11

 

- terminy rozpoczêcia i zakoñczenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy ka¿dego 

opóênienia, 
- uwagi i polecenia Inspektora, 
- daty zarz¹dzenia wstrzymania robót przez Inspektora, z podaniem powodu, 
- zgùoszenia i daty odbiorów robót zanikaj¹cych, ulegaj¹cych zakryciu, czê�ciowych i koñcowych 

odbiorów robót, 
- wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturê powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj¹cych ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w zwi¹zku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodno�ã rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
- dane dotycz¹ce czynno�ci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
- dane dotycz¹ce sposobu wykonywania bezpieczeñstwa i zabezpieczenia robót, 
- dane dotycz¹ce jako�ci materiaùów, pobieranych próbek oraz wyniki przeprowadzonych badañ z 

podaniem, kto je przeprowadziù, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzaù, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 
Wszystkie propozycje, uwagi i wyja�nienia Kierownika budowy, wpisane do Dziennika Budowy bêd¹ 

przedùo¿one Inspektorowi do ustosunkowania siê. 
Wszystkie decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Kierownik budowy podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjêcia lub zajêciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania siê. 

 
     6.8.2. Pozostaùe dokumenty budowy. 

 
Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych w pkt. 6.8.1, zalicza siê nastêpuj¹ce dokumenty   
a/ pozwolenie na realizacjê zadania budowlanego, 
b/ protokoùy przekazania Wykonawcy placu budowy, 
c/ umowy cywilno � prawne z osobami trzecimi, 
d/ protokoùy odbioru robót, 
e/ protokoùy z narad i polecenia Inspektora, 
f/  korespondencje na budowie, 
g/ deklaracje zgodno�ci i certyfikaty na wbudowane materiaùy. 

 
     6.8.3. Przechowywanie dokumentów na budowie. 

 
Dokumenty budowy bêd¹ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginiêcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy bêd¹ zawsze dostêpne dla Inspektora i przedstawiane do wgl¹du na 

¿yczenie Zamawiaj¹cego.  
 
     7. Odbiór robót.  

    

     7.1. Rodzaje odbiorów robót.  

 

W zale¿no�ci od ustaleñ odpowiednich ST, roboty podlegaj¹ nastêpuj¹cym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy : 
a/ odbiorowi robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu, 
b/ odbiorowi czê�ciowemu,  
c/ odbiorowi koñcowemu. 
 

     7.2. Odbiór robót zanikaj¹cych lub ulegaj¹cych zakryciu. 

 
Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci i jako�ci 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn¹ zakryciu. 
Odbiór robót takich prac bêdzie dokonany w czasie umo¿liwiaj¹cym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postêpu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowo�ã danej czê�ci robót do odbioru zgùasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. 
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Odbiór powinien byã wykonany nie póêniej ni¿ 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowo�ci do 

odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji, Inspektor zarz¹dza rozbiórkê wykonanego 

elementu na koszt Wykonawcy. Decyzjê odbioru, ocenê jako�ci, oraz zgodê na kontynuowanie robót 

Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy. 
 
     7.3. Odbiór czê�ciowy. 

 
Odbiór czê�ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonywanych czê�ci robót (odcinka przewodu ) 

który mo¿e byã wcze�niej oddany do eksploatacji. Odbioru czê�ciowego robót dokonuje siê wg zasad 

jak przy odbiorze koñcowym. 
 
     7.4. Odbiór koñcowy robót. 

 
Odbiór koñcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego zu¿ycia materiaùów i robocizny robót w 

odniesieniu do ich ilo�ci, jako�ci i kosztów. 
Caùkowite zakoñczenie robót oraz gotowo�ã do odbioru koñcowego bêdzie stwierdzona przez 

Wykonawcê wpisem do Dziennika Budowy z bezzwùocznym powiadomieniem na pi�mie o tym fakcie 

Inspektora. 
Odbiór koñcowy robót nast¹pi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licz¹c od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora zakoñczenia robót i przyjêcia dokumentów, o których mowa w punkcie 

7.5. 
Odbioru koñcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj¹cego w obecno�ci Inspektora 

i Wykonawcy. Komisja odbieraj¹ca roboty wskazana przez Zamawiaj¹cego dokona ich oceny 

jako�ciowej na podstawie przedùo¿onych dokumentów, wyników badañ i pomiarów, ocenie wizualnej 

oraz zgodno�ci wykonania robót z Dokumentacj¹ Projektow¹ i ST. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupeùniaj¹cych lub robót 

wykoñczeniowych, komisja przerwie swoje czynno�ci i ustali nowy termin odbioru koñcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisjê, ¿e jako�ã wykonywanych robót nieznacznie odbiega od 

wymaganej Dokumentacj¹ Projektow¹ i ST z uwzglêdnieniem tolerancji i nie ma wiêkszego wpùywu na 

cech eksploatacyjne obiektu i bezpieczeñstwo ruchu, komisja dokona potr¹ceñ, oceniaj¹c 

pomniejszon¹ warto�ã wykonywanych robót w stosunku do wymagañ w dokumentach Umowy. 
 
     7.5. Dokumenty do odbioru koñcowego robót. 

 
Do odbioru koñcowego Wykonawca jest zobowi¹zany przygotowaã nastêpuj¹ce dokumenty : 

 
 
Lp. 

 
Nazwa  dokumentu 

 
Bran¿a, temat, zakres 

 
           Uwagi 

   1                                  2                        3               4 
 
  1. 
 

 
Projekt budowlany ( wyj�ciowy ) 

 
kompletny 
 

 

 
  2. 

 
Projekt budowlany powykonawczy 

 
kompletny 
 

z naniesionymi 
zmianami potwier- 
dzonymi przez 
Projektanta i Insp. 
Nadzoru 

 
  3. 

 
O�wiadczenie Kierownika budowy  

 
- art. 57a Prawa Budowl. 
- art. 57b Prawa Budowl. 
 

w przypadku zmian 
� potwierdzenie 
Projektanta i Insp. 
Nadzoru 
 

 
  4. 

 
Dziennik budowy 
 

 
kompletny 
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  5. 
 
 
 

 
Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna 

- sieci  
- przyù¹cza 
- zasuwy 
- hydranty 
- rzêdne punktów     
  charakterystycznych 
- studnie 

 
potwierdzona przez 
P.O.D.G. i K. 

 
  6. 
 

 
Inwentaryzacja powykonawcza � 
zestawienie  
wybudowanych sieci i uzbrojenia 

 
- sieci 
- przyù¹cza 
- zasuwy 
- hydranty 
- studnie 

 
z podziaùem na  
�rednice 

 
  7. 

 
Protokóù z wykonania podùo¿a i gùêboko�ci 

uùo¿enia przewodów wodoci¹gowych 

 
- sieci 
- przyù¹cza 
 

 

 
  8. 

 
Protokóù z monta¿u 

 
- sieci 
- przyù¹cza 
- uzbrojenia 
- bloki oporowe 
- studnie 
 

 

 
  9. 
 

 
Protokóù z uùo¿enia ta�my ostrzegawczej 

 
- sieci  
- przyù¹cza 
 

 

 
10. 

 
Protokóù próby szczelno�ci 

 
- sieci  
- przyù¹cza 
 

 

 
11. 

 
Protokóù z dezynfekcji 

 
- sieci 
- przyù¹cza 
 

 
 

 
12. 

 
Protokóù z pùukania 
 

 
- sieci 
- przyù¹cza 
 

 
 

 
13. 

 
Certyfikat lub deklaracja zgodno�ci wg  
art. 10 Prawa Budowlanego 
 

- rury PCV 
- rury PE 
- rury stalowe 
- ksztaùtki PCV 
- ksztaùtki PE 
- ksztaùtki ¿eliwne 
- zasuwy 
- hydranty 
- studnie ( lub elementy   
  skùadowe) 

 
potwierdzone za 
zgodno�ã przez 
Kierownika Budowy 

 
14. 

 
Atesty higieniczne PZH 

- rury PCV 
- rury PE 
- rury stalowe 
- ksztaùtki PCV 
- ksztaùtki PE 
- ksztaùtki ¿eliwne 
- zasuwy 
- hydranty 
- nawiertki 
- wodomierze 
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15. 

 
Protokóù badania wody przez SANEPID 

 
- próby z 3 punktów na  
  koñcówkach sieci 
 

 
wskazane przez  
Inspektora 

 
16. 
 

 
Protokóù odbioru pasa drogowego 
 

 
- drogi wojewódzkie 
- drogi gminne 

 

 
17. 

 
Protokóù odbioru terenu kolejowego 
 

  

 
18. 

 
Protokoùy z badañ stopnia zagêszczenia 

zasypki  

 
- badanie kontrolne w 
min. 5 punktach 
 

 
wskazane przez  
Inspektora 

 
       Uwaga :  dokumenty nale¿y przekazaã Inspektorowi min. 7 dni przed planowanym odbiorem koñcowym 

 
W przypadku gdy pod wzglêdem  wy¿ej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie bêd¹ 

gotowe do odbioru koñcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawc¹ wyznaczy ponowny termin 

odbioru koñcowego robót. 
Wszystkie zarz¹dzone przez komisjê roboty poprawkowe lub uzupeùniaj¹ce bêd¹ zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiaj¹cego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupeùniaj¹cych wyznaczy komisja. 

 
     8. Podstawa pùatno�ci. 

 

     8.1. Ogólne wprowadzenie 

 

Pùatno�ci dla wszystkich pozycji bêd¹ dokonywane na podstawie kwoty ryczaùtowej okre�lonej w 

ofercie. Opisy pozycji podane w Przedmiarze Robót nie powinny byã powodem zmniejszenia tych 

zobowi¹zañ Wykonawcy objêtych Umow¹ o wykonanie robót, które s¹ w peùni opisane w innej czê�ci 

Umowy. 
Wszystkie pozycje wyceniane s¹ w PLN. 
Cena ofertowa nie mo¿e zawieraã podatków, opùat celnych i importowych naùo¿onych zgodnie z 

prawem i rozporz¹dzeniami kraju pochodzenia strony Zamawiaj¹cej, na produkcjê, wytwarzanie, 

sprzeda¿ i transport wyposa¿enia, urz¹dzenia linii produkcyjnej, zakup materiaùów i towarów 

Wykonawcy, które bêd¹ wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy. 
W odró¿nieniu, Cena Ofertowa powinna zawieraã opùaty celne, podatki i inne opùaty nakùadane, poza 

krajem pochodzenia strony Zamawiaj¹cej, na produkcjê, wytwarzanie, sprzeda¿ i transport 

wyposa¿enia Wykonawcy, urz¹dzenie linii produkcyjnej, zakup materiaùów i towarów, które bêd¹ 

wykorzystywane lub dostarczone w ramach Umowy oraz w ramach usùug wykonywanych w ramach 

Umowy. 
Bez wzglêdu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis ka¿dej pozycji i/lub wyja�nienie, 

Wykonawca musi jasno zrozumieã, ¿e kwoty podane przez niego w Ofercie stanowi¹ zapùatê za pracê 

wykonan¹ i zakoñczon¹ pod ka¿dym wzglêdem. Uwa¿a siê, ¿e Wykonawca wzi¹ù pod uwagê 

wszystkie wymagania i zobowi¹zania, bez wzglêdu na to czy zostaùy okre�lone czy zasugerowane, 

zawarte we wszystkich czê�ciach niniejszej Umowy, i ¿e odpowiednio wyceniù pozycje przedmiaru. Tak 

wiêc, kwota musi zawieraã nagùe i nieprzewidziane wydatki oraz ró¿norakie ryzyko zwi¹zane z 

konieczno�ci¹ wybudowania, wykoñczenia i konserwacji caùo�ci robót objêtych umow¹. 
 
Je¿eli w Przedmiarze Robót nie zostaùy zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi byã 

uwzglêdnione w stawkach i kwotach przypisanych poszczególnym pozycjom dla wszystkich kosztów 

wchodz¹cych w rachubê w Cenê Oferty. 
 
Cena podana przez Wykonawcê musi zawieraã wszystkie mar¿e i narzuty, zyski, koszty 

administracyjne i tym podobne wydatki. 
Caùo�ã zamówienia bêdzie opodatkowana stawk¹ podatku VAT odpowiedni¹ dla inwestycji zwi¹zanych 

z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹ budownictwu mieszkaniowemu. Wyliczenie podatku nale¿y podaã  
osobno. 
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8.2. Pùatno�ci  

 
Rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy nastêpowaùo bêdzie na podstawie faktur czê�ciowych za 

wykonane roboty, które Wykonawca wystawi na postawie protokoùu przerobowego zatwierdzonego 

przez Inspektora. 
Fakturê czê�ciow¹ Wykonawca wystawi po wykonaniu 50 % zakresu robót objêtego Umow¹. 
Wynagrodzenie koñcowe Wykonawca otrzyma na podstawie faktury koñcowej wystawionej po 

bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy. 
Pùatno�ã zostanie wstrzymana na mocy ustaleñ zawartych w Umowie. 

 
 

9.0. Przepisy zwi¹zane 

 
1/ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. � Prawo budowlane ( Dz. U. z 2003 nr 207, poz. 2016 z póên. 
    zmianami). 
2/ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2004, Nr 204, poz. 2086 z 
    póên. zmianami ). 
3/ Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
    budowy, monta¿u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogùoszenia zawieraj¹cego dane 
    dotycz¹ce bezpieczeñstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2002 Nr 108, poz. 953 z póên. 
    zmianami ). 
4/ Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
    dotycz¹cej bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia  
    ( Dz. U. z 2003 Nr 120, poz. 1126 z póên. zmianami ). 
5/ Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeñstwa  
    i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 ). 
6/ PN-ISO 7607-1 � Budownictwo- terminy ogólne 
7/ PN-ISO 7607-2 � Budownictwo � terminy stosowane w umowach. 

 
 


